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-TODOS 0S DIREITOS ESTAO RESERVADOS E PROTEGIDOS

POR LEI, SENDO QUE NENHUMA PARTE DESTE DESENHO
DEVE SER APROPRIADA, COPIADA OU REPRODUZIDA POR
QUALQUER MEIO OU REPASSADA PARA TERCEIROS SEM

PREVIA AUTORIZAGAO DA GIRARDELO ENGENHARIA

OBsS.: N\
o Solo predominante tipo B; \
. Medidas em Metros; \

Notas:

01 - A montagem da subestagdo em poste, deve seguir os padrées apresentados no
GED 15165 - Rede Primaria Condutores Nus 15kV e 25kV - Transformador com
Suporte para Para raios.

\

SIMBOLOGIA E NOMENCLATURA

J

Poste de concreto conico - existente

Poste de concreto conico - a instalar

Poste de madeira - existente

Poste de madeira - a instalar

Poste de concreto duplo T - existente

Poste de concreto duplo T - a instalar

Brago tipo cisne com luminaria - existente

Brago tipo cisne com luminaria - a instalar

Poste ornamental com duas luminarias - existente

Poste ornamental com duas luminarias - a instalar

Poste ornamental com trés luminarias - existente

Poste ornamental com trés luminarias - a instalar

Condutor de media tens&o
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Condutor de baixa tens&o

-B-/ -C-

Tipo de solo

Caracteristicas

Elemento a ser instalado

—

Elemento a deslocar

Elemento a retirar

i

Aterramento - existente

é Aterramento - a instalar

|_ | _ | Para/raio - existente

Para/raio - existente

Chave fusivel - existente

Chave fusivel - a instalar

Transformador - existente

Transformador - a instalar

Muflas - existente

Muflas - a instalar

Capacitor
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Planta situagdo

esc: 1/1000

,, Uc: 3081716072
proximo

Detalhe subestacdo

sem esc.

rongzNonmo

sem esc.
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CARIMBO APROVAGAO

[ ] COFIA CONTROLADA
[ 1 COFIA NAO CONTROLADA

X Y
01 368453.5796 | 6880897.6046
02 368520.1143 | 6880959.9718
03 368577.6701 | 6881017.4354
04 368577.2451 | 6881022.6642
05 368646.3857 | 6881082.0436
06 368753.7497 | 6881186.716

L
ELETROGIRA ENGENHARIA

Prajetos elétricos de cabines de medigdo em AT
loteamentos e elelriffcagdo rural,com fornecimento
de materiaiz e m3o de obra

(@) CNPTg4. 621025 /o001-82  TOMS: 075/0043210

s\ Bug Irinew Ferling, N:877 - CEFP: goiz0-000 - Marau - B8

O e-mail: girardelo@portalnet.com.br ou fgirardelog@hotmail,com

n—/a_ Fove/Fax: (54) 3342 - 1682 Cel: (54) 9081-6281
e COOPERUTIL - Coop. de Fornecimento de Materiais de Construgao de
S |Chente

Mw Passo Fundo LTDA
— |Endereco | R. Carolina Fisch Mattos; n° 401; Vila Matos - Passo Fundo/RS

pn.w Obra Instalacdo de TR 75KVA, 13,8KV, 380/220V com med. ind. em BT

~@ Local obra| Estrada ERS 135, KM 14, S/N°, Zona Rural - Coxilha/RS

® | Projetista: Arquivo: Data: GPS:

.w Vinicius 101 2017 28/11/2017 Cooperutil
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FLAVIO GIRARDELO
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